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 Reporte Anual Sobre la Calidad del Servicio de Agua Potable en el Año 2015 
Departamento de Utilidades del Condado de Pasco – Área de Servicios Blanton Lakes  

PWS ID No. 651-2033 
 
Nos complacemos en presentarles el Reporte Anual de Calidad de Agua de este año. Este reporte tiene como 
finalidad informarle acerca de la calidad de agua potable y de servicios que les ofrecemos día a día. Nuestro 
objetivo es siempre ofrecerles un servicio de agua potable seguro y confiable. Por esta razón queremos que 
entiendan todos los esfuerzos que hacemos continuamente para mejorar los procesos de tratamientos de 
agua y para proteger nuestros recursos de aguas. Nosotros estamos comprometidos a asegurar la calidad del 
agua que le suplimos. Nuestra fuente de agua en el área es subterránea y proviene de un pozo profundo 
localizado en el Condado de Pasco. Este pozo procede de las Rocas Acuíferas de la Florida. Luego se le 
añade choraminas como agente desinfectante. 
 
El Condado de Pasco supervisa con regularidad los niveles de contaminación en el agua potable en acuerdo a 
las Leyes, Normas y Regulaciones Federales así como  Estatales. Excepto donde sea señalado, este reporte 
se basa en los resultados de nuestro monitoreo durante el período comprendido entre el 1ro de Enero y 31 de 
Diciembre del 2015. Como fuera autorizado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA), el Estado 
ha reducido los requerimientos de muestreo de ciertos contaminantes a menos de una vez al año debido a 
que la concentración de esos contaminantes no se espera que varíen considerablemente de un año a otro.   
Debido a que ciertos parámetros solo requieren ser examinados una vez cada tres años, alguna de las 
informaciones, por ejemplo los contaminantes orgánicos, aunque sean representativos pudieran haber sido 
obtenidos hace más de un año.  
 
En la siguiente tabla usted encontrará abreviaciones y términos que quizás usted no esté familiarizado. Para 
ayudarle a entender mejor estos términos nosotros hemos preparado las siguientes definiciones: 
 

Nivel de Acción (AL): Se refiere a la concentración de contaminante si este es excesivo y requiere de 
tratamiento u otro requerimiento que el sistema de agua debe seguir. 
 
Nivel Máximo de Contaminante Deseable (MCLG): Es el nivel de contaminante en el agua potable hasta 
el cual no se conoce o se espera haya riesgo para la salud. El MCLG permite un margen de seguridad. 
 
Nivel Máximo de Contaminante (MCL): Es el nivel más alto de contaminante permitido en el agua potable. 
El MCL se establece lo más cerca posible al MCLG usando la mejor tecnología de tratamiento disponible. 
 
Nivel Máximo de Desinfectante Residual Deseable (MRDLG): Es el nivel de desinfectante en el agua 
potable hasta el cual no se conoce o se espera haya riesgo para la salud. El MRDLG no refleja los 
beneficios del uso de desinfectantes para controlar la contaminación de los microorganismos. 
 
Nivel Máximo de Desinfectante Residual (MRDL): Es el nivel máximo de desinfectante permitido en el 
agua potable. Existen evidencias convincentes de la necesidad de añadir desinfectante para controlar los 
microorganismos contaminantes. 
 
Partículas por millón (ppm) o miligramos por litro (mg/l): El peso de una partícula con relación a un millón 
de partículas en el análisis de una muestra de agua. 
 
Partículas por Billón (ppb) o microgramos por litro (µg/l): El peso de una partícula con relación a un billón 
de partículas en el análisis de una muestra de agua. 

 
Picocurio por litro (pCi/l): Medida de radioactividad en el agua. 
 
ND: Significa no detectado lo que indica que la sustancia no fue hallada en el análisis de laboratorio.  
 
N/A: No aplica. 
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TABLAS DE RESULTADOS 
Nota: El Estado nos permite monitorear algunos de los contaminantes con menos frecuencia que un año porque sus 
concentraciones no cambian muy  frecuentemente. Por esta razón algunos de los datos en este reporte aunque son  muy 
representativos, pudieran haber sido colectados hace más de un año.  
 

Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Contaminantes Radioactivos 

Contaminante y 
unidad de Medida 

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación   
de MCL  
(Si/No) 

Nivel 
Detectado 

Rango de 
Resultados MCLG MCL 

Posible Fuente de 
Contaminación 

Radio 226 + 228 o radio 
combinado (pCi/l) 

3/2015 No 2 N/A 0 5 
Erosión de depósitos 
naturales 

 

Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Contaminantes Inorgánicos 

Contaminante y 
unidad de Medida  

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación  
de MCL  
(Si/No) 

Nivel 
Detectado 

Rango de 
Resultados MCLG MCL 

Posible Fuente de 
Contaminación 

Arsénico (ppb) 3/2015 No 1.8 N/A 0 10 

Erosión de depósitos 
naturales; escorrentía de 
huertas; escorrentía de 
residuos de producción de 
vidrio y electrónicos. 

Barium (ppm) 3/2015 No 0.0052 N/A 2.0 2.0 

Descarga de residuos de 
perforación, descarga de 
refinerías de metales, 
erosiones de depósitos 
naturales.  

Chromium (ppb) 3/2015 No 6.4 N/A 100 100 

Descarga de plantas  de 
acero y pulpas; erosiones de 
depósitos naturales.  

Fluoruro (ppm) 3/2015 No 0.065 N/A 4 4 

Erosión de depósitos 
naturales, descargas de 
factorías de fertilizantes y 
aluminios.  Agua con 
adictivos que promueven 
dentaduras fuertes con un 
nivel extremado de 0.7 ppm 

Níquel (ppm) 3/2015 No 1.9 N/A N/A 100 

Contaminación de 
operaciones mineras y 
refinerías. Producidas 
naturalmente en el suelo. 

Nitrato (ppm) 2,3/2015 No 0.18 0.08 – 0.18 10 10 

Drenaje proveniente del uso 
de fertilizante, filtración de 
pozos sépticos, aguas 
residuales, y erosiones de 
depósitos naturales. 

Selenium (ppb) 3/2015 No 1.9 N/A 50 50 

La descarga de refinerías de 
petróleo y metales; erosión 
de depósitos naturales; 
descarga de minas 

Sodio (ppm) 3/2015 No 12 N/A N/A 160 
Penetración de agua salada, 

infiltraciones del suelo. 
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Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Contaminantes Secundarios 

Contaminante y 
unidad de Medida  

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación  
de MCL  
(Si/No) 

Nivel 
Detectado 

Rango de 
Resultados MCLG MCL 

Posible Fuente de 
Contaminación 

Hierro (ppm) 3/2015 Si* 0.6 N/A - 0.3 
Producidos naturalmente en 
el suelo; infiltraciones del 
suelo 

 
*El nivel del  MCL para el hierro fue excedido en el mes de marzo del 2015.  Sin embargo, los niveles secundarios son considerados 
violaciones estéticas en el agua potable (como son sabor, olor, color, etc.) y no se conocen ningún efecto dañino para la salud.   
 

Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Plomo y Cobre (Agua de la Llave) 

Contaminante y 
unidad de Medida  

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación 
de AL 

 (Si/No) 

 
Resultado 
al 90 Por 

ciento 

Número de 
Lugares de 

Muestreos que 
Exceden en el AL MCLG 

AL (Nivel 
de 

Acción) 
Posible Fuente de 

Contaminación 

Cobre (agua de la 
llave) (ppm) 

8,9/2015 Y 1.9 6** 1.3 1.3 

Corrosión en el sistema 
de tuberías residenciales; 
erosiones de depósitos 
naturales; filtraciones de 
los preservativos para 
madera. 

Plomo (agua de la 
llave) (ppb) 

8,9/2015 No 8.2 1 0 15 

Corrosión en el sistema 
de tuberías residenciales; 
erosiones de depósitos 
naturales. 

 
 **Note: El Departamento de Utilidades del Condado de Pasco monitorea los contaminantes en el agua potable en 

cumplimiento a las leyes, reglamentos y regulaciones federales y estatales. Durante una evaluación de rutina en el 
mes the septiembre del 2015 en seis (6) áreas de muestreos en el área de Blanton Lakes, las muestras del agua 
potable revelaron niveles de cobre por encima del Nivel de Acción (AL).  Las posibles fuentes de contaminación de 
cobre en el agua potable incluyen la corrosión en el sistema de tuberías residenciales, erosiones de depósitos 
naturales, o filtraciones de los preservativos para madera. Como resultado, el departamento the Utilidades ha tomado 
varias acciones incluyendo el aumento en las  evaluaciones del agua y más comunicaciones  con los usuarios 
recomendando hervir el agua antes de su consumo.      

 
 Posibles efectos a la salud: El cobre es un nutriente esencial pero para algunas personas el consumo de agua con 

niveles de cobre sobre el nivel de acción, le pudiera ocasionar problemas gastrointestinales. Algunas personas 
quienes consumen agua con niveles de cobre sobre el nivel de acción por muchos años, pudieran sufrir de 
problemas en el hígado y los riñones. Las personas con la enfermedad de Wilson deben de consultar con su médico. 

 
 

Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Desinfectante/Contaminantes Derivados de  la Desinfección  (D/DBP) 

Para los siguientes desinfectantes residuales, el nivel detectado es el promedio anual más alto, computado trimestralmente 
de todos los promedios mensuales de las muestras colectadas. El rango de resultados es el rango de resultados (de menor a 
mayor) de todas las muestras colectadas el año pasado.      

Contaminante y 
unidad de 

Medida 

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación  
del MCL 

Si/No 

Nivel 
Detectado 

Rango de 
Resultados 

MRDLG MRDL 
Posible Fuente de 

Contaminación 

Cloro (ppm) 1-12/2015 No 3.15 0.8 – 4.0 4 4 
Adictivos usados en el agua 
para el control de los 
microbios 
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Resultados de Pruebas de Calidad en el Agua: Desinfectante/Contaminantes Derivados de  la Desinfección  (D/DBP) 

Para los siguientes contaminantes y residuos de desinfectantes monitoreados bajo las regulaciones de la Etapa 2 del D/DBP,  
el nivel detectado es el mayor Promedio Local Anual computados de los promedios trimestrales. El rango de resultados es el 
rango de resultados (de menor a mayor) de cada área de muestreo. Nota: Si el muestreo del sistema fue anual, entonces el 
nivel detectado es igual al resultado del muestreo y el rango no aplica (N/A) en ese caso. 

Contaminante 
y unidad de 

Medida 

Fechas de 
Muestreos 
(Mes/Año) 

Violación  
del MCL 

Si/No 

Nivel 
Detectado 

Rango de 
Resultados 

MCLG MCL 
Posible Fuente de 

Contaminación 

TTHM 
[Trihalometano 
Totales] (ppb) 

7/2015 N 53.2 N/A N/A 80 
Derivados de la cloración 
del agua potable 

Ácido 
Halocético 
(cinco) (HAA5) 
(ppb) 

7/2015 N 35 N/A N/A 60 
Derivados de la cloración 
del agua potable 

 

 
En el 2015, el Departamento de Protección Ambiental realizó una evaluación en el sistema de nuestras 
Fuentes de Aguas, y los resultados de los datos encontrados muestran ninguna fuente de contaminación en la 
cercanía de nuestros pozos. Los resultados de esta investigación están disponibles en sitio de la Internet de la 
Evaluación de Fuentes de Agua y Programa de Protección del FDEP 
https://fldep.dep.state.fl.us/swapp/DisplayPWS.asp?pws_id=6512033&odate=01-OCT-15. 
  
Los elevados niveles de plomo cuando están presentes, pueden causar serios problemas de salud, 
especialmente a mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua proviene primordialmente de 
materiales y componentes asociados con las tuberías de conexión y plomerías del hogar. El departamento de 
Utilidades del Condado de Pasco es responsable de proveer un agua potable de alta calidad, pero no puede 
controlar la variedad de materiales usados en los componentes de plomerías. Cuando el agua que consume 
ha estado estancada por varias horas, usted puede disminuir el riesgo del plomo si deja correr el agua por 
unos 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si usted tiene alguna 
preocupación sobre el plomo en el agua, usted debería hacerle un examen a su agua. Información sobre 
plomo en el agua potable, métodos de exámenes, y procedimientos que debe seguir para evitar 
contaminación está disponible en la línea abierta de Agua Potable Segura (Safe Drinking Water Hotline) o en 
el sitio de Internet http://www.epa.gov/safewater/lead. 
 
Las fuentes de agua potable (ya sea de la llave como embotelladas), incluyen ríos, lagos, riachuelos, 
estanques, embalses y pozos. A medida que el agua pasa sobre la superficie de la tierra o por el subterráneo, 
ésta puede disolver minerales que se forman naturalmente, y en algunos casos, minerales radiactivos y puede 
colectar substancias producidas por la presencia de animales o actividades del hombre.   
 
Los contaminantes que podían estar presentes en las fuentes de agua incluyen:  
 

(A) Microorganismos contaminantes, tales como virus y bacteria, las cuales podrían provenir de las 
plantas de tratamientos de aguas residuales, sistemas sanitarios, operaciones de ganados 
vacunos, y de la fauna.   

(B) Contaminantes Inorgánicos, tales como la sal y el metal, quienes se pueden producirse 
naturalmente como resultado de los drenajes de los alcantarillados urbanos, descargas 
industriales o domésticas de aguas residuales producción de aceite y gas, de las minas o 
agricultura.  

(C) Pesticidas y Herbicidas, las cuales podrían provenir de diferentes fuentes como la agricultura, 
drenajes de los alcantarillados y de desperdicios residenciales. 

(D) Contaminantes Químicos Orgánicos, estos incluyen químicos sintéticos y orgánicos volátiles las 
cuales son derivados de procesos industriales y producción petrolera, y también podrían 
provenir de las estaciones de combustibles, drenajes de alcantarillados urbanos y sistemas 
sépticos.   

https://fldep.dep.state.fl.us/swapp/DisplayPWS.asp?pws_id=6512033&odate=01-OCT-15
http://www.epa.gov/safewater/lead
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(E) Contaminantes Radioactivos, lo cuales pueden producirse naturalmente o resultar de la 
producción de aceite y gasolina, y actividades mineras. 

 
Para asegurar que el agua de la llave sea segura para beber, la EPA prescribe regulaciones que limitan la 
cantidad de ciertos contaminantes en el agua proveída por el sistema público de agua potable.  La 
Administración Reguladora de Productos Alimenticios y Farmacéuticos establece límites de contaminación en 
el agua embotellada la cual debe proveer la misma protección para la salud pública.  
 
El agua potable, incluyendo el agua embotellada, se espera que contenga por lo menos cantidades pequeñas 
de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua posea 
riesgos para la salud.  Más información acerca de los contaminantes y los efectos potenciales para la salud 
pueden ser obtenidos llamando a la Línea Abierta para la Seguridad del Agua Potable de la EPA (800) 426-
4791. 
 
Los MCLs son establecidos a un nivel muy restringido. Para entender muchos de los posibles efectos para la 
salud antes descritos de muchos contaminantes regulados, una persona tendría que beber dos litros de agua 
cada día toda la vida con el nivel del MCL y el riesgo de obtener dicho efecto es de uno en un millón.   
 
Algunas personas son más vulnerables a la contaminación con el agua que la población en general. Las 
personas con el sistema de inmunización comprometido tales como personas tratadas con quimo terapia para 
cáncer, personas con trasplantes de órganos, personas con el HIV/SIDA u otros desórdenes del sistema de 
inmunización, algunos ancianos e infantes principalmente podrían estar al riesgo de contraer infecciones.  
Estas personas deben de consultar a sus médicos sobre el consumo de agua. La guía del Centro para el 
Control de Enfermedades/EPA la cual contiene los medios apropiados para reducir los riesgos de infección  
producidas por el Cryptosporidium y otros microorganismos contaminantes, está disponible a través de Línea 
Abierta para la Seguridad del Agua Potable (800) 426-4791. 
 
El Departamento de Utilidades del Condado de Pasco  quiere que usted entienda los esfuerzos que 
continuamente hacemos para mejorar el proceso de tratamiento de agua y proteger los recursos de agua. 
Nosotros estamos comprometidos a asegurar la calidad del agua que le suplimos. Si usted tiene alguna 
pregunta o duda con relación a la información que le hemos presentado, favor comunicarse con cualquiera de 
los números antes mencionados o comuníquese con el Departamento del Servicio de Utilidades del Condado 
de Pasco al (727) 847-8131 x6813. Nosotros motivamos la participación de nuestra comunidad en las 
decisiones que afectan el agua potable. Las Reuniones Regulares de la Junta de Comisionados del Condado 
de Pasco son celebradas cada dos semanas de  10:00 a.m. en las siguientes localidades: 
 
 Centro de Gobierno del Oeste de Pasco  Juzgado Histórico del Condado de Pasco 
 Salón de Juntas Salón de Juntas 
 7530 Little Road 37918 Meridian Avenue 
 New Port Richey, FL 34654 Dade City, FL 33525 
 
Favor llamar al Departamento de cumplimientos de Zonificación y Códigos al (727) 847-8110 para obtener 
fecha, hora y localización de las reuniones, o visite nuestro sitio del Internet www.pascocountyfl.net. 
 

http://www.pascocountyfl.net/

